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第一章 总 则

第一条 为加强农村饮水安全工程的运行管理，保证工程良性运行和持续发挥效益，根据《水利部关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（水农〔2019〕2号）、《河南省水利厅办公室关于转发水利部建立农村饮水安全管理责任体系的通知》（豫水办农〔2019〕3号）等文件规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于我市行政区域内的农村饮水安全工程，包括全市农村集中水厂、联村供水工程、单村供水工程的日常管理及维护。内容主要包括供水水源、取水口（含取水井）、加压泵站、公共输配水管网（入户管道除外）及相关附属设施（城区公共供水范围除外）。

第二章 管理主体与职责分工

第三条 以国家投资为主修建的农村饮水安全工程，产权归国家所有。以集体和受益群众投资为主，国家和地方政府投入为辅修建的农村饮水安全工程，产权归受益区群众集体所有。以社会资本投入新修的农村饮水安全工程，产权归出资者所有。由国家补助、社会资助、农户修建的单户饮水工程，所有权、使用权、管理权归受益农户。
第四条 压实各级工作责任，全面落实农村饮水安全管理地方人民政府的主体责任、水行政主管部门的行业监管责任、供水单位的运行管理责任。
第五条 乡镇人民政府是农村饮水安全管理的责任主体，统筹负责所辖范围内农村饮水安全的组织领导、制度保障、管理机构、人员和工程建设及运行管理经费落实工作。
第六条 市水利局是农村饮水安全工程的行业管理部门，落实农村饮水安全工程管理的政策法规和技术标准，负责农村饮水安全工程规划、项目实施方案等前期工作，指导、监督农村饮水安全工程建设。
第七条 市财政局负责农村饮水安全工程维修养护资金使用的监督管理。市生态环境局负责指导农村饮用水水源地的环境监管工作。市发改委负责农村供水水价的核定和执行监管。市卫健委负责农村饮用水水质检测工作。市审计局负责对水费、经费的管理和使用进行审计监督。市供电公司负责提供电源保障、落实优惠电价政策。
第八条  分级组建供水管理小组。供水管理小组应建立工程运行管理、维修养护、水费征收及使用等相关制度，采取专人分工负责或承包、租赁等方式加强农村饮水安全工程运行管理；落实水管员制度，加强水管员的考核、管理工作；负责向用水户提供符合水质、水量要求的供水服务，保障正常供水。千人以上供水单位应明确责任人、供水服务电话，设立标志牌。
（一）市农村饮水安全管理总站负责全市农村饮水安全工程的政策宣传、资产管理、工程维护质量、资金使用、检查考核等工作。
（二）各乡镇应明确专人，组建乡级供水管理小组，负责辖区内供水工程运行管理的组织协调、监督检查，联村工程运行管护、水费收取和工程维修，乡级维修经费落实，辖区内各村级供水管理小组工作开展情况的监督管理，管理范围内水管员的管理、考核，辖区内维修工程的质量监督、检查、初步验收。
（三）成立由用水户组成的农民用水合作组织，推选组建村级供水管理小组，负责本村单村工程运行管护、水费收取、工程维修和村级经费落实，辖区内水管员的日常管理。
第九条 农村饮水安全工程供水范围内每村应确定1名水管员。
第十条  水管员负责做好本村内水源巡查、工程运行管理、水质检测、水表抄读、水费收取、工程维护等日常工作；负责本村范围内农村饮水安全工程供水水源、取水口（含取水井）、加压泵站、公共输配水管网及相关附属设施的保护、管理和维修，并做好管护、维修记录；在旱灾、冻灾、水毁等灾害形成之前，应充分预判，引导用水户提前储水。
第十一条  发生旱灾、冻灾、水毁及其它突发事件时，水利、卫健、应急、生态环境等相关部门及乡镇、村、供水管理小组、水管员应按照《灵宝市农村饮水安全应急预案》要求，做好信息监测、上报、预警、响应等工作。
第十二条  各乡镇、行政村、供水管理小组应根据《灵宝市农村饮水安全应急预案》的规定，制定相应的突发事件应急工作方案。

第三章 工程管护

第十三条  供水管理小组、水管员应加强工程运行管护，保障农村饮水安全工程在正常年份达到《农村饮用水安全卫生评价指标体系》的安全或基本安全标准。
（一）水质:符合国家《生活饮用水卫生标准》要求的为安全，符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》要求的为基本安全。
（二）水量:每人每天可获得的水量不低于40升的为安全；不低于20升的为基本安全。
（三）方便程度：人力取水往返时间不超过10分钟为安全。取水往返时间不超过20分钟为基本安全。
（四）保证率：供水保证率不低于95%为安全；不低于90%为基本安全。
第十四条 水管员应保证饮水工程运行操作无误，管理安全；加强工程巡查和日常维护，杜绝输水管道“跑、冒、滴、漏”，保证正常供水。
（一）管理房应主体结构完好，门窗完好无损，办公用品干净整洁。
（二）机电设备、消毒设施运行良好，并形成记录。
（三）压力罐、清水池应定时排污，并形成记录。
（四）压力罐罐体每年刷一次防锈漆，并形成记录。
（五）输配水管道、排气阀、排污阀无损坏。
第十五条  农村饮水安全工程、设施设备出现损坏、故障，水管员应及时上报、维修，做到小修不超过24小时，大修不超过3天。对于损坏严重、工期较长的维修项目，应提供临时性替代设备，保证群众用水。
第十六条  由于工程维修、施工等原因停止供水的，供水管理小组应当提前通知用水户；因发生自然灾害或供水工程发生不可预测事故不能提前通知用户的，供水管理小组在积极抢修的同时，及时通知用户。
第十七条 在农村饮水安全工程保护范围内严禁爆破、打井、采石、采砂、取土、建房、建窑及其他危害工程安全的活动，严禁毁坏工程管理和保护范围的界牌、界桩等标志。
第十八条 加强对水源地周边设置排污口的管理，限制和禁止使用有害化肥、农药，杜绝垃圾和有害物品堆放，防止水源污染。
（一）地表水水源取水点周围半径不小于100米的水域内不得游泳、捕捞和从事一切可能污染水源的活动，并设明显的范围标志。
（二）河流取水点上游1000米至下游100米水域内，严禁排入生活污水和工业废水；其沿岸防护范围内，不得堆放废渣，不得设置有害的化学物品仓库和垃圾堆放点；沿岸农田不得施用长效或剧毒农药，不得使用工业废水或生活污水灌溉，不得从事放牧等可能污染水域水质的活动。
（三）以水窖、蓄水（集雨）池为饮用水源的，距离水窖、蓄水池3米内禁止种树、建房，5米内禁止建设厕所、粪圈、污水池等。
（四）采用地下水源的工程，特别是采用浅层水的工程，在井口50米半径内，不应再建设其它取水工程，不得使用工业废水或生活污水灌溉和施用长效或剧毒农药，不得修建渗水厕所、污废水渗水坑、堆放废渣和垃圾或铺设污水管（渠）等污染源，不得从事破坏深层土层的活动。
（五）任何单位和个人在饮水工程水源保护区内从事建设活动，应征得饮水工程管理小组的同意，并报请水行政主管部门批准。
（六）因突发性事故造成水源污染或存在饮用水水源污染隐患时，供水管理小组责任人应立即采取措施消除隐患、防治污染，并报告市人民政府、市疾病控制、生态环境和水利等部门，及时采取相应措施，保障饮用水水源安全。
第十九条 在供水构筑物、管道、单个水池和泵房保护范围内不得修建影响供水的其它建筑物，严禁任何单位和个人擅自改动、破坏和侵占供水设施。在供水管线3米以内严禁取土、堆放物料、垃圾、植树和建设永久性建筑等。
第二十条 农村饮水安全工程的沉淀池、蓄水池、泵站外围30米范围内，不得设立生活区和修建畜禽饲养场、渗水厕所、渗水坑，不得堆放垃圾、粪便，不得修建污水渠道。
第二十一条 水管员应定期观测农村饮水安全工程取水口水位、水质变化和来水情况；及时清理取水口处的杂草及其它漂浮物，清除取水口处的淤泥和水生物；汛期应对洪水危害予以防控。
第二十二条 提水工程应定期进行机电设备保养，经常巡查机电设备的运行状况，发现异常及时排查处理。停止工作的机电设备每月应试运转一次。
第二十三条 供生活饮用水的配水管道，不得与非生活饮用水管网和自备供水系统连接；未经批准，不得私自从配水管网中新开接水口，不得私自更换水表和移动水表位置。
第二十四条 各用水户在冬季对进户管道和水表应采取保暖防冻措施，防止冻裂损坏。因用水户管理不善、配水管网破裂造成房屋、道路、农田等损失以及人身安全的，由管理不善的用水户承担责任。
第二十五条 工程水泵房设备等由水管员（或专管人员）负责监控、操作、清洁及日常运行巡视。无关人员不得进入水泵房，严禁非管理人员操作各种开关、按钮。各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志，标志应简单易懂、正确无误。
第二十六条 水池检修孔应加盖加锁，钥匙由水管员或委托专人保管。
第二十七条  压力罐、蓄水池每年按规定至少清洗一次，并有清洗记录和清洗后卫生部门出具的水质检验报告单。
第二十八条 供水设施周围环境保持清洁卫生，不得有污物堆积和杂草，保持排水通畅。

第四章 水质管理

第二十九条 卫生防疫部门或委托的专业水质检测机构与供水管理小组应建立水质检验制度，严格按照《农村饮水安全评价准则》《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2013〕2259号）等文件中水质检测指标、频次要求，做好农村饮水安全工程水源水、出厂水、末梢水水质检测。水质检验记录应完整清晰并存档。
（一）日供水规模在20—200立方米的小型单村供水工程，水源水可不检测，出厂水每年丰、枯水期至少各检测1次，工程数量较多时每年分类抽检不少于50%，管网末梢水每年丰水期或枯水期至少检测1次。
（二）日供水规模在200—1000立方米的联村工程或乡镇集中供水工程，水源水为地表水的，每年在水质不利的情况下（丰水期或枯水期）至少检测1次，地下水的每年不少于1次；出厂水、管网末梢水每年丰、枯水期至少各检测1次。
（三）日供水规模大于1000立方米以上的集中供水工程，水源为地表水的，每年在水质不利的情况下（丰水期或枯水期）至少检测1次，地下水的每年检测不少于1次；出厂水常规指标每个季度检测不少于1次，每年丰、枯水期至少各检测1次。
第三十条 当检验结果超出水质指标限值并可能对人体健康造成危害时，应立即重复测定，并增加检验频率；水质检验结果连续超标时，供水管理小组应查明原因，并采取有效水质处理措施，防止疾病发生及流行，必要时可提请卫生防疫机构介入并启动相关工作预案予以处置。 
第三十一条 与供水工作有直接关系的工作人员应定期进行健康检查，发现有传染病患者，应立即调离岗位。
第三十二条 水管员应定期进行健康检查，完善健康档案，并掌握相应的卫生知识及预防措施，如出现饮用水污染隐患或事故，必须及时报告、处理。
第三十三条 发生卫生突发事件时，供水管理小组应按照《灵宝市农村饮水安全应急预案》要求，立即停止供水，控制事故蔓延，保护事故现场，迅速逐级上报情况，并积极配合卫生防疫等部门进行现场事故调查。

第五章 管理维护资金的筹集与使用
 
第三十四条 农村饮水安全工程管理维护资金，按照乡镇、行政村、供水管理小组、用水户分级筹措的原则，严格落实用水户缴纳水费、供水单位水费提留、乡镇和行政村安排维修经费等方式共同筹集工程运行管理维护资金，确保工程管护到位、维修及时、正常运行、长久发挥效益。
第三十五条 各乡镇、行政村应从乡级财政收入、村集体经济收入中提取一定比例的维修经费，并制定审批程序、使用管理办法，确保工程出现突发事件、重大损毁时，能够及时维修、正常运行供水。
第三十六条 农村饮水安全工程实行有偿供水，供水管理小组应依据《灵宝市农村饮水安全工程水价核定指导意见》合理确定水价，落实水费收取制度，保证农村饮水安全工程正常运行和及时维修。水管员应严格按照规定开展水费收取工作。
第三十七条 农村饮水安全工程经过1—2个月运行后，根据供水量、工程投资、运行费用情况，在所在乡镇、行政村的指导下，供水管理小组组织召开用水户（村民）代表会议，合理确定水价，并在供水区域范围内进行公示后（联村工程和千吨万人水厂的水价报市发改委备案）执行，供水管理人员不得擅自提高或减免水价。
（一）工程水价实行全成本水价，包括供水消耗的电费、药剂费、人员工资以及一定比例的维修资金积累。
（二）为鼓励节约用水、保证工程正常运行，实行商业、建筑业、农业生产等非居民生活用水合理分类定价。
（三）对于供水规模较小的工程可实行基本水价加计量水价相结合的“两部制”水价收取水费。
第三十八条 具备计量收费条件的应实行计量收费；未实现抄表到户的，应结合工程规模、维修管理费用与实际供水人口规模合理确定水价，以用水人口核算水价。原则上饮水工程实行按月抄表收费，对于供水人口较少或不具备计量收费条件的可按季度收取水费。
第三十九条 当农村饮水安全工程发生损坏时， 由水管员现场核查，初步确定维修方案，从供水管理小组水费收入（含水费提留）中列支解决，不足部分从所在乡镇、行政村经费中解决。
第四十条 严格落实水管员工资待遇。工资从水费收入中解决，水费收入不足部分，从所在乡镇、行政村经费予以补贴。水管员工资应结合工程供水人口、管护任务、效益情况合理确定。
 
第六章 管理考核
 
第四十一条 各乡镇和市农村饮水安全管理总站负责监督检查农村饮水安全工作，考核管理水管员。应因地制宜制定具体考核管理办法，坚持平时考核和定期考核相结合，对管护效果好的水管员，足额发放补贴资金并给予奖励；对管护效果差的，给予通报批评；对履职能力差、管护不到位的坚决予以辞退；对因管护不到位，造成重大影响、重大事故或重大经济损失的，依法依规追究责任。


第七章 附 则

第四十二条 各乡镇应结合辖区实际，制定具体实施细则，做好农村饮水安全工程运行管理工作。
第四十三条 本办法自发布之日起施行，市水利局负责解释。《灵宝市人民政府关于印发灵宝市农村饮水安全工程运行管理办法的通知》（灵政〔2014〕87号）同时废止。

